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Hodnocení práce:
Diplomová práce je rozsáhlá a její téma aktuální. Diplomant splnil rozsah zadání. Obtížnost řešeného úkolu je na běžné úrovni. Teoretická část je velmi rozsáhlá až do strany 68. Nebylo nutné dělat tuto část tak detailně. Přínos diplomanta spatřuji v poměrně zdařilé rešerši stávajícího stavu a precizním vypracování praktické aplikace tématu na administrativní budovu.
Diplomová práce obsahuje všechny formální náležitosti. Diplomant se dopustil několika chyb a drobných omylů:

Jsou to např.:

a) V anglickém textu na straně 4 je špatná zkratka HAVAC.
b) Na obrázku 1 na str. 18 není uvedeno, za jaké období jsou průměrné hodnoty teplot.

c) Diplomant použil pro označení součinitele přestupu tepla zkratku h, běžně se používá označení „alfa“. Dle jaké normy postupoval?

d) Na str. 48 a dále je použit nesprávný výraz „ohřev teplé vody“. V závěru práce již diplomant používá správný výraz „příprava teplé vody“.

e) Na obr. 24 se nejedná o schéma vytápěcí soustavy, ale o schéma předávací stanice.

f) V grafu na obr. 27 chybí popis bodů 1 až 6 dle tabulky pod grafem.

g) V tabulce 29 DPH již není 20%.
Dotazy k obhajobě:
1) V kapitole 10.5 diplomant tvrdí, že je nutné instalovat systém strojního chlazení. Lze zajistit požadované podmínky i nez strojního chlazení?
2) Ukažte v grafu na obr. 34 přibližnou polohu teploty povrchu chladiče a objasněte, jak byla zvolena teploty přiváděného vzduchu do místnosti 20°C.

3) Jak bude vypadat zapojení VZT jednotky na větev VZT v obr. 39. na str. 99?
4) Jak budou vypadat regulační změny v h-x diagramech dle obr. 41 na str. 100. Bude nutné regulovat i vlhkost?
5) Jakou tepelnou ztrátu pokryje vzduch přiváděný do místnosti o stejné teplotě jako je teplota vzduchu v interiéru dle h-x diagramu na obr. 27 na str. 82?
Diplomová práce je zdařilá, diplomant v ní prokázal znalost problematiky i přes některé nedostatky hodnotím práci jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

	Celkové hodnocení práce:
	
	
	
	
	
	


Známku uvede oponent dle svého uvážení dle klasifikační stupnice ECTS: 
A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně. 
Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“.

	Předloženou diplomovou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 
.

V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření 
hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení.
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